Parfsn

48-127 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-18

. PSZCZELNILK,

Katowice, dnia 28.03.2023 r.

04, o4 2 Miejski Osrodek Sportu
S1OTIRIAL ivindscked S varassnsnes 'R s +1,9%

i Rekreacji ,,Pszczelnik
/226/23 .................... Park Pszczelnik 3
JNIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACUI 41-100 Siemianowice Slaskie
dot. Plywalni odkrytej na terenie

\ W yiej

3 P S Z C Z E L h I K ) Kompleksu Sportowego ,, Pszczelnik "
Park Pszczelnik 3 Park Pszczelnik 3

11-100 Siemianowice §l. w Siemianowicach Slgskich

DECYZJA
zbiorcza ocena roczna wody na pltywalni
dotyczaca sezonu letniego 2022 r.

Na podstawie:
o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z p6Zn. zm.),
e art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
e § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po dokonaniu analizy
dokumentacji dotyczgcej pltywalni odkrytej na terenie Kompleksu Sportowego ,,Pszczelnik™
Park Pszczelnik 3 w Siemianowicach Slaskich, tj.:
e przekazywanych przez zarzadzajacego pltywalnia wynikéw badan jakosci wody na
plywalni wykonywanych w ramach kontroli wewnetrzne;j,
e przekazywanych przez zarzadzajacego plywalnia informacji o podejmowanych
dzialaniach naprawczych,
e wynikow badan wody pobranej na ptywalni w dniu 11.07.2022 r. w ramach urzedowe;j
kontroli jakosci wody, ujetych w sprawozdaniach z badan numer:
- OL-KS.9051.W.645.2022 dot. probki nr 637/22 (badanie wody z niecki basenu
,,sportovxjego”),
- OL-KS.9051.W.646.2022 dot. probki nr 638/22 (badanie wody z niecki basenu
,.brodzik™),
- OL-KS.9051.W.647.2022 dot. probki nr 639/22 (badanie wody z cyrkulacji basenu
~Sportowego™),
- OL-KS.9051.W.648.2022 dot. prébki nr 640/22 (badanie wody z cyrkulacji basenu

.,brodzik™),
- DL.9052.5.7.2022.12 dot. probek nr 594W/22, 595W/22, 596W/22, 597W/22,

(badania w zakresie chloroformu i £ THM-06w),
- nie pobrano probek wody z natrysku na plywalni do badan w kierunku
Legionella sp., poniewaz obiekt nie posiada natryskow z woda ciepla.
e protokolu kontroli nr 352.1209.NS.HKiS.2022 z dnia 20.07.2022 r.
stwierdza, ze
w sezonie letnim 2022 r. eksploatacja plywalni odkrytej na terenie Kompleksu
Sportowego ..Pszczelnik” Park Pszezelnik 3 w Siemianowicach Slaskich byla prowadzona
przez zarzadzajacego w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne
0sob korzystajacych z plywalni, za wyjatkiem podwyzszonej

zawartosci chloroformu w wodzie w nieckach basenowych 1 systemach cyrkulacji.



Uzasadnienie

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji dotyczacej plywalni odkrytej (sezonowej)
.Pszczelnik™ Park Pszczelnik 3 w Siemianowicach Slqskich stwierdzono, ze:

e w dniu 22.10.2021 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
zatwierdzil przedtozony przez zarzadzajacego harmonogram badania jakosci wody
na pltywalni dotyczacy sezonu letniego 2022 r.,

e plywalnia rozpoczeta dzialalno$¢ w dniu 25.06.2022 r. i dziatala do dnia 31.08.2022 r.,

e zarzadzajgcy w ramach kontroli wewngtrznej wykonywal badania jakosci wody
na ptywalni zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Sprawozdania z badan byly
przekazywane na biezaco Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Katowicach,

e zarzadzajacy prowadzil w sposob udokumentowany biezacg obserwacje wody
na plywalni oraz wykonywal pomiary w zakresie parametrow: temperatura,
pH, potencjal redoks, stezenie chloru wolnego i chloru zwigzanego dla wody
z ptywalni,

e zakres 1 czestotliwos¢ badan wody na pltywalni wykonywanych przez zarzadzajacego
byly zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),

e badania jakosci wody na plywalni prowadzone w ramach kontroli wewnetrznej byty
wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze (nr certyfikatu akredytacii
AB 418), a probki wody do badan byly pobierane przez przedstawicieli laboratorium,

e w przypadku nieprawidlowych wynikow badan zarzgdzajacy podejmowal dzialania
naprawcze - informacje o podejmowanych dziataniach naprawczych byly
przekazywane na biezaco Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Katowicach,

e na podstawie wynikéw badan wody wykonanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Katowicach w ramach kontroli urzedowej w dniu
11.07.2022 r. stwierdzono, ze woda na plywalni odpowiadala wymaganiom
w  zakresie badanych parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych
(za wyjatkiem przekroczonej zawartosci chloroformu),

e na podstawie wynikow badan wody wykonywanych przez zarzgdzajacego plywalnia
w okresie, ktorego dotyczy niniejsza ocena, odnotowano powtarzajace sie
przekroczenia zawartosci chloroformu w wodzie w nieckach basenowych i systemach
cyrkulacji. Zarzadzajacy podejmowal dziatania naprawcze zmierzajgce do obnizenia
zawartosci chloroformu w wodzie, tj.: cze$ciowa wymiane wody w nieckach
basenowych, dezynfekcje filtrow 1 obiegow wody, kurkow czerpalnych, celek
pomiarowych oraz sond pomiarowych, jak rowniez wymiane sondy pomiarowe;.

Ww. ptywalnia odpowiada wymaganiom okreslonym w § 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) przy spelnieniu nastepujacego
warunku:
e utrzymywanie chloroformu maksymalnie do 0,03 mg/l w wodzie w nieckach
basenowych oraz w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych z systemu
cyrkulacji.

Zgodnie z § 7 ww. rozporzadzenia zarzadzajgcy plywalnig zamieszcza niniejsza decyzje -
zbiorcza oceng roczng wody na plywalni na tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna
powinna by¢ zlokalizowana w miejscu widocznym dla 0sdb korzystajgcych z plywalni.
Decyzja ta powinna by¢ réwniez zamieszczona na stronie internetowej obiektu, jezeli taka
strona jest prowadzona.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Slaskiego Panstwowego Wojewoddzkiego
Inspektora Sanitarnego skladane za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwolania sktadajagc organowi, ktéry wydal decyzje
oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ tego prawa, decyzja z mocy prawa staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.
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